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Моделирование переходных процессов при дуговом однофазном замыкании на 
землю (ОЗЗ) в кабельной изоляции связано с допущениями о неучете случайности 
момента каждого повторного пробоя и взаимосвязи амплитудных, скоростных и вре-
менных параметров замыкания на землю, являющихся случайными величинами. 
Поэтому определение статистических характеристик параметров дуговых замыка-
ний, происходящих в кабельных сетях среднего напряжения, является актуальной 
задачей. 
Нормальный закон является наиболее часто встречающимся на практике зако-
ном распределения случайных величин. Главные особенности, выделяющие нор-
мальный закон среди других законов, состоят в том, что он является предельным за-
коном, к которому приближаются другие законы распределения при возрастании 
объема выборки, и то, что схема его возникновения соответствует многим реальным 
физическим процессам, порождающим результаты обрабатываемых наблюдений. 
Однако на практике не всегда возможно однозначно выбрать тот или иной закон 
распределения, при этом попытки применить критерии нормальности, экспоненциаль-
ности или равномерности распределения случайных величин оказываются неудачны-
ми. Возникает необходимость подобрать по экспериментальным данным распределе-
ние, которое удовлетворительно описывало бы имеющийся экспериментальный ма-
териал. 
С участием авторов была разработана система регистрации, предназначенная 
для мониторинга и осциллографирования высокочастотных процессов при любых ви-
дах однофазных и коротких замыканий в электрических сетях [2, 3], позволяющая 
производить детальный анализ аварийных событий в электрических сетях, оценивать 
реальный уровень перенапряжений и определять временные параметры аварийных 
событий. 
Статистический анализ параметров дугового замыкания 
Рассмотрим дуговое ОЗЗ в кабеле 10 кВ с бумажно-пропитанной изоляцией, 
зарегистрированное в сети 10 кВ с помощью разработанной системы регистрации 
(рисунок 1), со следующими параметрами: 
 количество дуговых пробоев: 113; 
 общая продолжительность дугового ОЗЗ до его ликвидации: 3,08с; 
 количество процессов непрерывного горения дуги: 43, tDUG = (4,0 – 37,2) мс; 
 наибольшая кратность перенапряжений: 2,22 (KU = uПЕР/uФMAX = 18,96кВ / 8,53кВ). 
По полученной осциллограмме выполнен статистический анализ параметров 
дугового замыкания на землю в рассматриваемой кабельной сети. Для этого 
составлены выборки длительности горения дуги tDUG; длительности бестоковых пауз 
∆t; уровней перенапряжений KU; напряжения пробоя поврежденной фазы uПР. Для 
корректного статистического описания выборок uПР = [2,51…12,38] кВ = [0,31…1,52]∙ 
uФMAX, tDUG = [4,0…37,2] мс, ∆t = [4,6…131,4] мс и KU = [1,47…2,22] о.е. использованы 
методы математической статистики. Полные выборки рассматриваемых случайных 






Рисунок 1 – Натурная осциллограмма (а) однофазного дугового замыкания в кабеле  
с бумажно-пропитанной изоляцией в сети 10 кВ и ее увеличенный фрагмент (б) 
Длительность горения дуги tDUG и длительность бестоковых пауз Δt являются 
случайными величинами с характеристиками, зависящими от электрической прочно-
сти изоляции, скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе и иных 
параметров переходного процесса. Стохастический характер приведенных парамет-
ров определяется случайностью момента пробоя изоляции. 
Из рассматриваемых параметров нормальному закону соответствует только вы-
борка напряжения пробоя uПР. Гипотеза о соответствии выборок tDUG, ∆t, KU нормаль-
ному закону была отклонена на уровне значимости 0,05. Проверка нормальности за-
конов распределения производилась с помощью критерия Д’Агостино, который явля-
ется одним из наиболее эффективных критериев проверки соответствия нормальному 
закону [1]. 
Далее была выполнена проверка гипотез о равномерном законе распределения 
выборок tDUG, ∆t и KU по критерию Саркади-Косика и экспоненциальном распределе-
нии по критерию Колмогорова-Смирнова [1]. Гипотезы отклонены на уровне значимо-
сти 0,05. 
Поскольку гипотезы о принадлежности выборок случайных величин tDUG, ∆t и KU 
нормальному, экспоненциальному и равномерному законам распределения были от-
клонены, для них необходимо подобрать по экспериментальным данным распределе-
ние, которое удовлетворительно описывало бы имеющийся экспериментальный мате-
риал. 
Для аппроксимации имеющихся эмпирических распределений целесообразно 
применить кривые распределения Джонсона, получающиеся с помощью преобразо-
ваний плотности нормального распределения. Н.Л. Джонсон предложил три формы 
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Подбор кривых распределения Джонсона по экспериментальным данным про-
водится в два этапа. Сначала определяется подходящее семейство распределений 
(SL, SB или SU). Затем находятся оценки параметров выбранного семейства. Им со-
ответствуют семейства кривых SL, SB и SU Джонсона. 
Рекомендуется следующая приближенная процедура выбора типа распределе-
ния через эмпирические оценки третьего (α3) и четвертого (α4) моментов: 
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если  234 ˆ641,013ˆ     – выбирается семейство SU; 
если  234 ˆ641,013ˆ     – выбирается семейство SL; 
если  234 ˆ641,013ˆ     – выбирается семейство SB. 
При α4 < 1 + α3 
кривые Джонсона неприменимы. 
Расчетные значения для определения семейства кривых распределения Джон-
сона представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Выбор семейства кривых распределения Джонсона 
Расчетные значения для определения 
семейства кривых распределения Джонсона 
tDUG, мс ∆t, мс KU, о.е. 




































ˆ  5,340 23,746 4,181 
 23ˆ641,013   9,309 34,698 3,425 
3ˆ1   2,811 5,060 0,530 
Выбранное семейство кривых Джонсона SB SB SU 
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Рассмотрим определение параметров распределения Джонсона для выборки 
кратностей перенапряжений KU. Случайная величина, имеющая распределение SU 
Джонсона, теоретически не ограничена, и в общем случае все четыре параметра γ, 
η, λ и ε неизвестны и должны быть оценены по выборке. Формулы и расчетные зна-
чения параметров распределения SU Джонсона приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Расчетные значения параметров распределения Джонсона типа SU для 
выборки кратностей перенапряжений KU 


















































Параметры γ, η распределения Джонсона являются табличными и зависят от 
значений α3, α4. В данном случае γ = –0,7503 и η = 2,396. 
По известному уравнению плотности распределения f(x) можно получить функ-
цию распределения, проинтегрировав выражение f(x) в заданных пределах численно 
в программном пакете MATLAB и построим искомую функцию распределения. 
Полученный график плотности и функции распределения для выборки KU пред-
ставлен на рисунке 2, там же представлена гистограмма эмпирической плотности 
распределения. Зеленым цветом показана плотность и функция распределения нор-




Рисунок 2 – Плотности (а) и функции (б) распределения Джонсона типа SU для 
уровней перенапряжений KU 
Рассчитаем значение, ниже которого наблюдается величина кратностей пере-
напряжений KU с вероятностью 0,95. 
Квантили 
xu  эмпирического семейства SU выражаются через квантили u  













Для того, чтобы найти значение KU*, для которого α = P (KU ≤ KU*) = 0,95, учиты-
вая, что uα = u0,95 = 1,645, и полагая по определению 










 shux . 
Следовательно, KU ≤ 2,13 с вероятностью α = 0,95. 
Выводы 
1 Полученные результаты по уровням перенапряжений KU ≤ 2,2 и с вероятно-
стью 0,95 KU ≤ 2,13 для кабельной сети с бумажно-пропитанной изоляцией могут 
быть распространены на широкий класс распределительных городских сетей под-
земного исполнения, эксплуатируемых более 20 – 25 лет. 
2 Для аппроксимации эмпирических распределений параметров электромаг-
нитного процесса, не удовлетворяющих «простым» законам распределения, в рам-
ках методологии статистического анализа предлагается применять кривые распре-
деления Джонсона, получающиеся с помощью преобразований нормального рас-
пределения. 
3 Подтверждено, что большой объем выборок для параметров дугового замы-
кания в кабельной изоляции (n ≥ 100) не гарантирует соответствия случайных величин 
нормальному закону распределения. Проверка выборок может быть выполнена с ис-
пользованием мощных критериев Д’Агостино, Саркади-Косика и Колмогорова-
Смирнова. 
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